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RESUMEN 

Esta tesis de investigación propone un nuevo límite operativo para la línea L 1005 

Tintaya - Quencoro, con la finalidad de contrarrestar fenómenos eléctricos 

contraproducentes que afecten negativamente la integridad del Sub-sistema 

Eléctrico en las regiones de Cusca y Apurímac, dentro del marco de la estabilidad 

de tensión. 

Basado en eventos suscitados en la zona de influencia, y caracterizados por 

indisponer la captación del recurso hídrico utilizado por la central hidroeléctrica 

Machupicchu, se evalúa el comportamiento y deficiencias del Sub-sistema 

Eléctrico en estudio, los que sirvieron como premisas para la elaboración de 

simulaciones que comprenden condiciones de operación actuales, así como 

ingresos de los nuevos proyectos de generación hasta el término del año 2014. 

De acuerdo a las simulaciones realizadas en el programa computacional 

DigSilent, se incide positivamente en la respuesta del Sub-sistema Eléctrico 

mediante el control de variables, que sirvieron como deducciones para la solución 

de la problemática. 

Los resultados obtenidos a partir de las simulaciones, son la base para la 

determinación de similitudes, que derivan en un nuevo límite de operación de la 

L 1005 por estabilidad de tensión como solución para todos los casos que 

indisponga el proceso de captación del recurso hídrico del Rio Vilcanota. 

Como conclusión se puede afirmar que el límite por estabilidad de tensión 

propuesto incrementa sustancialmente la confiabilidad del suministro eléctrico en 

las regiones de Cusca y Apurímac. 


