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RESUMEN 
 

Los sistemas de detección de incendio se han desarrollado para cumplir el 

objetivo de detectar eventos de incendio en inmuebles de forma constante, para 

así poder evacuar de forma ordenada a las personas por las salidas de 

emergencia señalizadas.   

Este sistema cuenta con dispositivos de inicialización como detectores 

fotoeléctricos, sensores de temperatura, estaciones manuales, módulos de 

monitoreo y control, que están en el lazo SLC.  Este sistema cuenta también con 

los NAC (NOTIFICACIONES) visibles y audibles, y también con un teléfono de 

bomberos para una comunicación redundante. 

La implementación del sistema de detección y alarma de Incendios del Hospital 

Miguel ángel Mariscal Llerena de Ayacucho de categoría III-1 cumple con el 

reglamento de edificaciones A-130, y también con el código nacional de 

electricidad que dan respaldo y mención a las Normas NFPA 72 y NFPA 70. Se 

implementó con la marca SIMPLEX de Tyco en el cual se calculó las distancias 

tanto para el lazo SLC, los circuitos NAC luces, los circuitos NAC parlantes y el 

circuito de teléfono. Se compatibilizó los planos de arquitectura, mecánicos 

(agua contra incendio y ascensores) y planos eléctricos estabilizados, también 

se entregó al cliente final (Gobierno Regional) los planos post construcción por 

niveles así como el diagrama unifilar con la lógica de funcionamiento de todo el 

Hospital. 

Finalmente, se entregó la obra en el plazo planificado.  

 

 

 
 
 
 
 


