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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo, de realizar el estudio del desempeño 

de la línea de subtransmisión Abancay a Chuquibambilla 60 kV, para mejorar el 

performance, debido a las interrupciones por descargas atmosféricas. puesto que, 

el comportamiento de la línea de subtransmisión ante una descarga atmosférica 

depende de un conjunto de factores como; densidad de impactos de rayo, altura de 

la línea aérea, configuración de conductores, cable de guarda, sistema de puesta 

a tierra y las diferentes distancias mínimas que definen a una línea de transmisión. 

Motivo por el cual, se realizó la evaluación de los componentes como; blindaje del 

cable de guarda, medición del sistema de puesta a tierra, ubicación de 

descargadores de sobretensión y registro histórico de actuación de relés. Así como 

también, se usó como soporte el software ATPDRAW, para el modelado de los 

fenómenos transitorios y el análisis de alternativas de solución.  

Palabras claves: Línea de Transmisión, Descargas Atmosféricas, Corriente crítica, 

Descargadores de sobretensión. 
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