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RESUMEN 

Los modelos de gestión que utilizan las organizaciones en este caso las empresas de 

distribución eléctrica, muy pocas veces utilizan alguna herramienta para la inspección, análisis 

y evaluación del estado de los componentes activos del sistema eléctrico, se conoce que muchas 

de las actividades cuando ocurre un evento inesperado la respuesta es reactiva, ya que cuando 

los sucesos han ocurrido recién se corrige el error, entonces nos preguntamos ¿Cómo se puede 

mejorar el tratamiento de conservación de los componentes?, ¿Qué tan beneficioso resulta 

implementar un programa para llevar un control de los activos?, y al hablar de beneficios 

queremos hacer de conocer que el beneficio podrá ser costo-vida, costo-económico, costo-

garantía institucional. El estudio se inició mediante la solicitud de información a Osinergmin 

y a la concesionaria respecto al número de interrupciones y estado actual de los alimentadores 

del sistema eléctrico Valle Sagrado, se analizó la base de datos y se identificaron los 

alimentadores de media tensión con mayor número de interrupciones, con la autorización 

correspondiente se procedió con el recorrido de los tramos de línea más críticos, el enfoque de 

la investigación se desarrolla en un ámbito Cualitativo y se usó programas informáticos para la 

ubicación el almacenaje y análisis de información.  

El sistema eléctrico tiene una variedad de componentes mecánico - eléctricos, en este trabajo 

se evalúan externamente el estado, las características y el comportamiento, adicionalmente se 

observa agentes externos en contacto que puedan generar riesgos, con este trabajo se ha 

encontrado una estrategia que ayuda a conocer el estado de los activos y mejora la elaboración 

del plan de mantenimiento del sistema eléctrico en media tensión,  ayuda a organizar de una 

manera distinta el tema de mantenimientos, la conservación de los activos y como resultado de 

esta investigación mejora la toma de decisiones en cuanto a la conservación. 

PALABRAS CLAVE: 

Confiabilidad, gestión de riesgos, inspección, mantenimiento, metodología, optimización. 
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