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Resumen



Resumen 

                Este estudio pretende analizar y cuantificar las pérdidas técnicas y no técnicas 

de Energía eléctrica en los sistemas eléctricos de Sicuani para el año 2020, con la finalidad 

de proponer una alternativa que las controle y disminuya en los futuros años. En el año 

2020, los sistemas eléctricos de Sicuani tienen un porcentaje elevado de pérdidas de 

energía por lo que es necesario para la empresa Electro Sur Este S.A.A. realizar un plan 

de reducción de pérdidas de energía eléctrica. Los datos necesarios para la elaboración de 

la tesis se obtuvieron de la Empresa mencionada. Luego se actualizó los diagramas 

georreferenciados de los alimentadores que componen los sistemas eléctricos de Sicuani, 

se identificó los componentes eléctricos, para luego analizarlos y simularlo en el software 

NEPLAN V5.5.5. para calcular el flujo de potencia y determinar las pérdidas de energía 

eléctrica técnicas y a su vez discriminar las pérdidas de energía eléctrica no técnicas. 

Posteriormente se tomó énfasis en las pérdidas técnicas, analizando la cargabilidad de los 

transformadores de distribución, redes de media tensión, caída de tensión en baja tensión, 

consumo interno de los sistemas de medición y alumbrado público, en algunos casos se 

plantea una reconfiguración y cambio para una mayor eficiencia y reducción de pérdidas 

de energía eléctrica. El objetivo principal de la tesis es plantear una alternativa técnica y 

económica para la reducción de las pérdidas de energía eléctrica en los sistemas eléctricos 

de Sicuani para el año 2020. 
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