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Resumen

La presente tesis se enfoca en la mitigación de armónicos en las redes
de distribución eléctrica de la ciudad del Cusco, como resultado de la insta-
lación de iluminación LED en las calles. Los armónicos son señales eléctricas
no deseadas que pueden ocasionar problemas en las redes eléctricas y reducir
la eficiencia de los sistemas eléctricos.

Para abordar este problema, se propone el uso de filtros para reducir
los armónicos en la red eléctrica. Los filtros son dispositivos instalados en
la red eléctrica para filtrar señales no deseadas. Al reducir los armónicos en
la red eléctrica, se mejora la calidad de la enerǵıa eléctrica y se reduce la
interferencia con otros equipos. Este trabajo ofrece una solución práctica y
eficiente al problema de los armónicos en las redes de distribución eléctrica
de la ciudad del Cusco, mejorando aśı la calidad del servicio eléctrico para
la ciudad.

Mediante la implementación de filtros adecuados y estrategias de mi-
tigación de armónicos, se espera minimizar los efectos negativos de estas
señales no deseadas en la red eléctrica, contribuyendo a la optimización del
rendimiento de los sistemas eléctricos y mejorando la calidad de vida de los
habitantes de la ciudad del Cusco.

Palabras clave: Mitigación de Armónicas, Redes de distribución eléc-
trica, Iluminación LED, Filtros, Calidad de la enerǵıa eléctrica.
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